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HURTOWNIA MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROMONTAZ — KAZIMIERZ ORDECK]

ul. Batalionéw Chtopskich 6  23-400 Bitgoraj  tel. (084) 686-51-06

PROJEKT TECHNICZNY

Temat:
Wymiana opraw oswietleniowych w internacie
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Rézarcu
Lokalizacja:
Rézaniec Pierwszy 94
23-420 Tarnogréd
Inwestor:
Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Rézarncu
Rozaniec Pierwszy 94
23-420 Tarnogréd
Zespél autorski:
Zakres I?s:}nklgjr;a Imie i nazwisko specjalnosé i Data Podpis
opracowania projektanta numer uprawnien budowlanych | opracowania
, mgr inz.
Projektant
: tukasz Szabat
Do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
Instalacja . B ograniczen w specjalnosci
Elektryczna Specjainosé instalacyjnej w zakresie sieci, 11.2023
instalacji i urzadzen
elekiroenergetycznych
Numer
uprawnien LUB/0364/PWBE/17
Zakres '?smgjr;a Imig i nazwisko specjalnosé i Data Podpis
opracowania projektanta numer uprawnieri budowlanych | opracowania
Projektant mgr inZ.
sprawdzajacy Kazimierz Ordecki
Do projektowania bez ograniczen
Instalacja . ‘s w zakresie sieci, instalacji i
Elektryczna Specjalnose urzadzen elektrycznych i 11.2023
elektroenergetycznych
Numer
uprawnien LUB/0008/POOE/07
listopad 2023
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HURTOWNIA MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROMONTAZ — KAZIMIERZ ORDECKI

ul. Batalionéw Chtopskich 6 ~ 23-400 Bitgoraj  tel. (084) 686-51-06

1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Temat:
Wymiana opraw oswietleniowych w internacie
Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Rézaricu
Lokalizacja:
Rézaniec Pierwszy 94
23-420 Tarnogréd
Inwestor:

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Rézaricu
Rozaniec Pierwszy 94

23-420 Tarnogréd
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1.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Nazwa elementu projektu budowlanego:
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I

SPRAWDZJACEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Wymiana opraw oswietleniowych w internacie

Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Rézaricu

Adres obiektu budowlanego: Rézaniec Pierwszy 94
23-420 Tarnogrod

Nazwa inwestora
oraz jego adres: Zespot Szkof Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Rézarncu

Roézaniec Pierwszy 94
23-420 Tarnogréd

Projekt jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy ,Prawo Budowlane” - art. 20 ust. 4) i
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z
2000r.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.).

.........................................

podpis projektanta ;)odpis sprawdzajgcego
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1.2 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektant

“LUBELSKA

Lublin, dnis 12 grudnia 2017 «.

LOIIB.OKK.7131-364/7132-364/2017

DECYZJA

Ne podstawic arl 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnja 2000t o ) ch zawadowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t J. Dz U. 2 2014 &. poz. 1946) i art, 12 ust. 21 3, art, 12 ust. 4c pki F-art,-34-vstT pkt 4 vstawy z dnja
7 Lipea 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 2 2017 £ poz. 1332 z¢ zm.), § 10 § § 14 usi S Fozhorzadzenia Ministra Infrastrul y
1 Rozwaju z dnia 11 wrzetnia 2014 & w sprawié sainodzielnyé “funkefi techmicinyeh’ w budownictwiz (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278.),

Ppo ustdleniu, 2e zostaty spemione warenki w zakresie pi v dowego oraz zd 118 uprawnienia budowiane
2z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Piotr SZABAT

Toagister inzynier
wrodzony dnia 28 czerwca 1988 r. w Bilgoraju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0364/PWBE/17
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instolacyi i urzgdzen
elektryeznych § elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzgiednicniem w calodei 29dania stroay, na podstawie art. 107.§ 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawaied budowlanych wskezamo ha odwiocic decyzji.

Pouczenie :

Od decyzii ninicjszej stuzy odwolanic do Krajows Komigji Kwilifikacyjniej Polskiej Tzby ¥ ién6w B downi w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Ciaggowej [zby Indynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dnj od
daty jej doreczenia, i

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Celonek [) Catonek
m . Maria Kosler

3
mgr in. r{Tbowski
Otrzymuja: A

@Pa‘n Lukasz Pior SZABAT
ul. Narutowicza 44
23-400 Bilgoraj

2. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

3. ah
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Fukasz Piotr SZABAT

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjainosci objefej
nivii¢jszynii uprawnieniami i sprawowania rniadzorn autorskiego;
- kierowania bixdowq lub innymi robotami budowlanymi;
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng Wytwarzania fych elemicntéw:;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego;
~ sprawowania kontroli téchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. ‘1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji I wrzgdzef elektrycznych i elekiroenergetycznych bez
ograniczesi uprawniajg do; '
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia eleékiryczne i elektroenergetyczne,
w tym koléjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym .

kolejowej, trolejbusowéj i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

- sporzgdzania projekin zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Celonek : i
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1.3

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajacy

& — LUBELSKA
445 OKREGOWA
'_.:'l'\.'x,*-\l”;| Z B A Lublin, dnia 14 czerwca 2007r.
= INZYNIEROW
T, | BupownicTWA
LOIB.OKK.7131 /14 /07

DECYZJA

Na podstawic art 24 ut 1 pkt 2 oaawy 2z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw, inZynierdw
budownictwa oraz urbenistéw /Dz. U. x 200!+. Nr 5, poz.42, z pdin zmJ, st 13 ust 1 pkt. 1 ,at 14 ust ] plt 5 uswy
z dois 7 lipca 19941, Pawo budowlane /acksr jedmoliny: Dz U.z 2003 r. Nr 207, pozll26 z plin.zm./, oraz § 3unl, § 12
pkt. 1§ § 24 ust 1 ruzporzadzenia Ministra Infrastruktry z dois 18 maja 2005 5. w sprawie samodzielnych funkcji techmiconych w
budownictwie / Dz U, Nr 96, paz. 817! wzwisgkn z § 28 rozporzadzenia Ministra T i Bod

7 icten 2 dnia 28 kwietnia 2006 1.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U. 2 2006 r. Nr £3,poz. 578/ art 104 § 1 Kodelou postepowania
administracyjnego /Dz. U.2 2000 r. Nr 98, poz. 1671 z pitn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Kazimierz ORDECKI
urodzony dnia 10 marca 1959r. w Tarnogrodzie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/000S/POOE/07
w'li"!l]m;i.wl""ﬂli'iu!i
elektrycznyck i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W zwindn z uwzglednieniom w caloéci zadania strony, m podstawie st 107 § 4 Kodeksu postepowania sdministracyinego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, paz. 1071 z pétn. 2m./ odsgpuje si¢ od uzssadsienia decyzii
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 uxt. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane — do wykonywanis samodzielnych funkeji techni

podstawg yeh
-mmmumﬁmmwmmm wpis dna liste criankéw
z.m -‘.-.'. - -“ - 3 --Ix I3 - aLs . 3 w »
ninicjzze] decyzji shazy odwolanie do Krajowsj Komisii Kwalkifikacyjnej Polakiej Izby Inzymieréw Budovmictwa w rIZAWie,
in O " by Intyietw Budasms H

za podrednictwenn Lubelskisg w Lublinio w terminie 14 daia od daty jej dorgczenia.

misji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Kazimierz Ordecki

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeenlem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Namocy § 3 ust.1i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwice / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
nini¢jsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnodei,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
zurzadzeniami do zasilania i sterowania.
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14 Zaswiadczenie o przynaleinosci do LOIIB - projektant

AR 7o s
,—fiﬁf\:*-qgﬂb 1 2 B A
ELN S NZvNiEROW
/"—’_ ';.-;I"-:f.f |

=11 L | pubowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5LB-UNL-A1] *

Pan tukasz Piotr Szabat o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0053/18

adres zamieszkania ul. Narutowicza 44, 23-400 Bilgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.,

§ 2. Oswiadczenie woli 2tozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczenlem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

9z21



Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do LOIIB - sprawdzajacy

POLSKA
1 2 B A
CINZYNIEROW
= BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-RMW-VKR-3W2 *

Pan Kazimierz Ordecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/03
adres zamieszkania Cegielniana 86, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c. Pl

§1.Da h j formy z} dci p j wystarcza ztozent iadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik ym podpi: elektroni
§ 2. Oéwiadczenle woli zlozone w formie ) jest ré ez d woll w formie p

-
* Weryfikadje popr: 4¢i danych w nink Swiads motna sprawdzi¢ za q numeru weryfikacyjnego zaswladezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ 2 blurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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1.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

HURTOWNIA MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROMONTAZ — KAZIMIERZ ORDECKI
ul. Batalionéw Chiopskich 6

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

23-400 Bitgoraj

tel. (084) 686-51-06

Temat:
Wymiana opraw oswietleniowych w internacie
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Rézaricu
L.okalizacja:
Rézaniec Pierwszy 94
23-420 Tarnogréd
Inwestor:
Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Rozarncu
Rozaniec Pierwszy 94
23-420 Tarnogréd
Zakres F;Eznllgjr;a Imie i nazwisko specjalnosé i Data Podpis
opracowania projektanta numer uprawnien budowlanych | opracowania
: mgr inz.
Projektant
: Lukasz Szabat
Do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
Instalacja ) . ograniczen w specjalnosci
Elekiryczna Specjainosé instalacyjnej w zakresie sieci, 11.2023
instalacii i urzgdzen
elektroenergetycznych
Numer
uprawnier LUB/0364/PWBE/17
listopad 2023
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacj¢ sporzadzono zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.2003 Nr 120 poz.1126 odwotujacego si¢ do art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z

pézniejszymi zmianami

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest ,Wymiana opraw oswietleniowych w internacie Zespolu Szkot Centrum
Ksztafcenia Rolniczego w Rézaricu” w miejscowosci Rézaniec Pierwszy 94, 23-420 Tarnogréd.

Roboty bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
> demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych
> montaz opraw oswietleniowych
> prace taczeniowe

> pomiary natezenia o$wietlenia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
> istniejgcy budynek

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

> istniejgca instalacja elektryczna

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

> wykonywanie prac na wysokosci
> prace pod napieciem

5. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

> pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej

> sprzet | narzedzia uzywane do prac szczegdlnie niebezpiecznych winny byé¢ kazdorazowo sprawdzane
przed uzyciem i posiada¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajace sprawnosé

> wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP i P.POZ.

> przed przystapieniem do wykonywania poszczeg6inych prac kierownik budowy lub majster budowy winni
przeprowadzié instruktaz

> bezposrednia strefa zagrozenia ze wzgledu na mozliwoé¢ upadku narzedzi, materiatow wydzieli¢ i
oznakowad
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych
0s6b, zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymaganiami BHP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Stan istniejacy

Obecnie w budynku istnieje system o§wietlenia oparty na przestarzatych i wyeksploatowanych
oprawach os$wietlenijowych typu OKN i belka ze Zrédlami $wiatta bazujacymi na technologii
swietlowkowej T8 36W/840, ktdéra z biegiem czasu traci na sprawno$ci $wietlnej. Oprawy zostaly
wyprodukowane w latach 90 i s3 wyposazone w elektromagnetycze stateczniki. W pomieszczeniach
magazynowych, zapleczach technicznych i sanitariatach znajduja si¢ oprawy wyposazone w
energochlonne zarowe Zrédla Swiatla. Instalacja zasilajagca w przewazajacej czeéci wykonana jest w
systemie TN-C-S. Istniejgce oprawy nie zapewniaja minimalnych parametréw o$wietleniowych we
wskazanych pomieszczeniach tj. minimalne natezenie o$wietlenia, réwnomierno$é oé$wietlenia,
wymaganych przez norm¢ nat¢zenia o$wietlenia PN-EN 12464-1:2022-01. ,Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czg§¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.” Ponadto istniejace oprawy w zwiazku z
dlugim czasem eksploatacji stracily swoje wiasciwosci hermetyczne nie spelniajac tym samym
standardow bezpieczenstwa. Ze wzgledu na powyzsze czynniki zdecydowano si¢ na modernizacje
o§wietlenia we wskazanych pomieszczeniach dostosowujac si¢ tym samym do obecnie obowigzujacych
norm, przepis6w i standardéw stawianym pomieszczeniom. Przeprowadzenie modernizacji o$wietlenia
wplynie pozytywnie na poprawe efektywnosci energetycznej calego budynku przy zastosowaniu bardziej

efektywnej technologii Zrédet o§wietleniowych typu LED.
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2.2 Stan projektowany

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wymiang opraw oswietleniowych na kondygnacjach:

Internat PARTER,
Internat I PIETRO,
Internat IT PIETRO,
Internat III PIETRO,
LACZNIK,

W budynku znajduja si¢ pomieszczenia o zréZnicowanych wymaganiach nat¢zenia o§wietlenia t;.
pomieszczenia techniczne, magazynowe, pokoje mieszkalne, biurowe, korytarze, hole i sanitariaty. W
kazdym z tych pomieszczen dobrano oprawy indywidualnie, dokonano obliczen wymaganego przez
norme natezenia o$wietlenia PN-EN 12464-1:2022-01 ,,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”. Do obliczen wykorzystano program komputerowy
wspomagajacy projektowanie o$wietlenia - Dialux. Po wykonaniu symulacji wybrano oprawy typu panel
w technologii led o wymiarach ok. 120/20/50 mocy maksymalnej 40W i minimalnym strumieniu
$wietlnym 4000lm. W sanitariatach i pomieszczeniach magazynowych projektuje si¢ plafon LED o
srednicy ok. 30cm, mocy maksymalnej 20W i minimalnym strumieniu $wietlnym 1700lm. W laczniku w
wc dla presonelu w istniejacych oprawach podtynkowych, wymianie podlegaja zrédla §wiatla, zar6wki

LED o parametrach: Pmax=5W, min.550lm, 4000K, gwint GU10.

2.3 Podstawa opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowi:
> Zalecenia i uzgodnienia z inwestorem,
> Uzgodnien branzowych i terenowych,
> Obowigzujacych norm i przepisow,
> Inwentaryzacji oSwietlenia we wskazanych pomieszczeniach,

> Sprawdzenia parametréw oS$wietlenia w pomieszczeniach przy wykorzystaniu programu

komputerowego DIALUX,
> Doboru nowych zrédetl §wiatta-opraw do warunkéw miejsc i stanowisk pracy,
> Materialy techniczne i zalecenia producentéw systeméw,

> Wizja lokalna.
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24 Przepisy, normy, katalogi

Projekt wykonano w oparciu o:
1/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2/ Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;).
3/ Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami),
4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),
5/ Ustalenia i uzgodnienia zawarte mi¢dzy Uzytkownikiem a Zamawiajacym,
6/ PN-EN 12464-1:2022-01. ,,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we

wngtrzach.
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2.5 Dane techniczne projektowanych opraw oswietleniowych

**panel LED**
Projektuje si¢ panel o nast¢pujacych parametrach:
Parametry: Wartos¢
Technologia zrédia §wiatla LED
Moc oprawy max. 40 W
Strumien $wietlny min. 4000 Im
Temperatura barwowa 4000 K
Skutecznos¢ §wietlna min.100 Im/W
Wskaznik oddawania barw min. 80

Kat rozsytu zrédta §wiatta

110° £ (10%)

Wymiary dl./szer./gr. [cm]

120/20/50 = (10%)

Kolor korpusu biel
Wykonczenie klosza opalizowany
Stopien ochrony min. P20
Ochrona przed uszkodzeniami min. IK02
Gwarancja na produkt min. 5 lat
**plafon LED**
Projektuje si¢ plafon o nastgpujacych parametrach:
Parametry: Wartos¢
Technologia zrédta §wiatta LED
Moc oprawy max. 20 W
Strumien §wietlny min. 1700 Im
Temperatura barwowa 4000 K
Skuteczno$¢ swietlna min.100 Im/W
Wskaznik oddawania barw min. 80
Kat rozsyhu zrédta §wiatla 120° x 120° £ (10%)
Srednica oprawy [cm] 30 £ (20%)
Kolor korpusu biel
Wykonczenie klosza opalizowany
Stopien ochrony min. IP44
Ochrona przed uszkodzeniami min. IK02
Gwarancja na produkt min. 5 lat
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2.6 Stosowanie materialow

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

- Zarzgdzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie
aprobaty 1 kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorac pod uwagg przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzegaé w sposéb bezwzgledny i stosowaé
materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

Deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg czy tez aprobatg techniczng w przypadku

wyrobdw, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy.

3. ZAGADNIENIA BHP

Nalezy przestrzega¢, aby roboty byly prowadzone, a odbiory byty dokonywane zgodnie z wy-
mienionymi poniZej normatywami.
Dla pelnego bezpieczenstwa nalezy opracowaé projekt organizacji robét uwzgledniajac
ustalenia zawarte w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401),
- Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami),
- Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I do V.

Kierownik Budowy winien opracowa¢ plan ,BIOZ” zgodnie =z ustaleniami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126).
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4. ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH | ODBIOR KONCOWY

Roboty objete niniejszym projektem podlegaja czesciowo odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacym zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.
Na podstawie wynikéw badan i kontroli, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych. Jezeli
wszystkie badania i odbiory daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm PN-EN 1990:2004 i projektu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. W szczegblnosci powinny byé
sprawdzone:

> odchylki geometryczne ukladu,
> jako$¢ materialéw i spoin,
> stan elementéw konstrukcji i powlok ochronnych,

> stan i kompletno$¢ potaczen.

Protokét dotyczy kompletnosci elementéw, prostoliniowosci, plaskosci, ksztaltu przekroju
poprzecznego, ukladu geometrycznego, zabezpieczenia antykorozyjnego. Protokét odbioru kohcowego
sporzadzony z udzialem stron procesu budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1990:2004.

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary:
> ochrony przeciwporazeniowej,
> test wylgcznikéw réznicowopradowych,
> pomiary natg¢zenia oswietlenia,

> inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce podstawe
do uruchomienia i oddania instalacji objetej projektem do eksploatacji. Jeden komplet protokoléw z

pomiaréw nalezy dostarczy¢ inwestorowi.
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5. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spéjnos¢ (dokumentacja rozumiana jako taczng calos¢: opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem - Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z caloscig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu

elementu nie bgdzie uznawane jako wplywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bledéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem

Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w

projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty b¢da prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materialéw 1 wyrobdw.

W trakcie budowy, nalezy przestrzega¢ w szczegélnosci zasad BHP podanych w rozporzadzeniu
MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci (Dz. U. z 1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia 11.10.1995r.) i rozporzadzeniu MI z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 22003 1. Nr 47, poz. 401).

Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowac, jako minimalny standard zaréwno
pod wzgledem jakosciowym jak i1 estetycznym. Szczegdlnie jest to istotne w przypadku urzadzen
wynikajagcych z wymogéw. Wyspecyfikowane w projekcie materialy stluzg do okreslenia cech
jako$ciowych, parametréw technicznych estetyki wykonania, jako preferowane przez Zamawiajacego.
Dopuszcza si¢ jednak zastosowanie materialdw i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w
dokumentacji (tj. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich
innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z

Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem.

Wszystkie roboty 1 materialy musza byé zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z

Zamawiajacym a takze z innymi obowiazujacymi przepisami.

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzgle¢dniaé instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym roéwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,

atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §$wiadectw dopuszczenia nie

19221



wyszczegllnionych w niniejszej dokumentacji a obowiazkowych do stosowania, Wykonawca ma

obowiazek stosowania si¢ do ich tre$ci i postanowien.

Podstawe wyceny robot stanowia wszystkie elementy dokumentacji, jako nierozerwalna catosé.
Dane, wymagania i ilosci wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy

tak, jakby zostaly uj¢te w calej dokumentacji.

Na etapie przygotowania oferty Oferent powinien sprawdzi¢ ww. elementy dokumentacji i
wyjasni¢ ewentualne réznice. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw
lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, w celu

dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupehien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaly ujete we wszystkich elementach dokumentacji, to nalezy
je jednak uja¢ w ofercie, a w szczegdlnoéci ujgé nalezy wszystkie elementy i urzadzenia, ktére sg
niezbgdne do prawidlowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w

ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych wpltyw na cene elementéw.

Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz wiedzg techniczna.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ badania pomontazowe wymagane przez stosowne przepisy. Wykonaé
inwentaryzacj¢ powykonawczg.
Nalezy stosowaé materiaty Zgodnie z poniZszymi przepisami:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.
- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
W sprawie aprobaty i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzegal w sposéb bezwzgledny i stosowaé
materialy (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec posiadajace:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.
- Deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma czy tez aprobata techniczna

w przypadku wyrob6w, na kidre nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oswiadcza si¢, Ze mozna stosowa¢ materialy zamienne do materialéw uwzglednionych w
projekcie, o parametrach technicznych i jako$ciowych nie odbiegajacych od materiatéw podanych

w dokumentacji projektowej.
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6. CZESC RYSUNKOWA

E-01 Rozmieszczenie opraw oswietleniowych — RZUT PARTERU
E-02 Rozmieszczenie opraw oswietleniowych — RZUT I PIETRA
E-03 Rozmieszczenie opraw oswietleniowych — RZUT II PIETRA
E-04 Rozmieszczenie opraw oswietleniowych — RZUT Il PIETRA
E-05 Rozmieszczenie opraw oSwietleniowych — RZUT £ACZNIKA
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